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Min. ondergrondse
infiltratievoorziening
1.15 m² opp
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Min. ondergrondse
infiltratievoorziening
1.07 m² opp

RW-PUT 7000L
bediening wasmachine,
tioletten en buitenkraantjes

SEPTIEK 1500 L
(5pers)

Min. ondergrondse
infiltratievoorziening
1.07 m² opp
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fecaliën

min. dekking 25 cm
min. helling 1,5 cm / m
alle buizen Ø110

gescheiden tot openbaar domein en aansluiten op
riolering volgens voorschriften gemeente
exacte locatie huisaansluitputten ter plaatse op te
sporen

gescheiden tot openbaar domein en aansluiten op
riolering volgens voorschriften gemeente
exacte locatie huisaansluitputten ter plaatse op te
sporen

gescheiden tot openbaar domein en aansluiten op
riolering volgens voorschriften gemeente
exacte locatie huisaansluitputten ter plaatse op te
sporen

rw rw rw

Ondergrondse infiltratievoorziening en regenput:
 71.50 + 17.25 m²  dakoppervlakte
 1.15 m² min. oppervlakte infiltratievoorzining
 88.75 m² x 50l/m² = min inhoud rw-put 4438l
 verharding 72.18 m² infiltratie op eigen terrein

Ondergrondse infiltratievoorziening en regenput:
 69.50 + 17.25 m²  dakoppervlakte
 1.07 m² min. oppervlakte infiltratievoorzining
 86.75 m² x 50l/m² = min inhoud rw-put 4338l
 verharding 72.52 m² infiltratie op eigen terrein

Ondergrondse infiltratievoorziening en regenput:
 69.50 + 17.25 m²  dakoppervlakte
 1.07 m² min. oppervlakte infiltratievoorzining
 86.75 m² x 50l/m² = min inhoud rw-put 4338l
 verharding 52.81 m² infiltratie op eigen terrein
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SEPTIEK 1500 L
(5pers)

pvc buis  2 x Ø110
voor navulling stadswater+elec.

pvc buis  2 x Ø110
voor navulling stadswater+elec.

pvc buis  2 x Ø110
voor navulling stadswater+elec.

pvc buis  2 x Ø110
voor navulling stadswater+elec.
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en funderingsplan
lot 1

riolerings-
en funderingsplan
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riolerings-
en funderingsplan
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riolerings-
en funderingsplan
lot 4

max. bouwzone max. bouwzone max. bouwzone

Min. ondergrondse
infiltratievoorziening
1.24 m² opp

gescheiden tot openbaar domein en aansluiten op
riolering volgens voorschriften gemeente
exacte locatie huisaansluitputten ter plaatse op te
sporen

Ondergrondse infiltratievoorziening en regenput:
 91.00 m²  dakoppervlakte
 1.24 m² min. oppervlakte infiltratievoorzining
 91.00 m² x 50l/m² = min inhoud rw-put 4550l
 verharding 56.54 m² infiltratie op eigen terrein

uitgietbak

schaal 1/50
1189 x 594

01/04/2019Adres: Verkaveling HONZEBROUCKSTRAAT - BEVERENSTRAAT  HOOGLEDE 1ste afdeling, sectie C, deel van nr(s.) 0719, 0731B, 1414A, 1407C, 0729B

bouwen van 45 woningen en 14 garages- LOT 1 t.e.m. 4

Aanvrager: BLOMME CONSTRUCT bvba  -   ROESELAARSEWEG 12  -  8820 TORHOUT  -  info@pieterblomme.be  -  T 050 23 02 50

Architect: ARCHITECTENBUREAU KARL CATTEAU bvba  |  Driftweg 115  |  8420 De Haan  |  karl.catteau@telenet.be
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